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Inhoud

Opgave en context

Resultaten milieu onderzoeken

Vragen? Stel ze gerust tussendoor!
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Opgave en context

Duurzame energie doelstellingen:
NL: 14% DE in 2020
Gelderland: 14% DE in 2020 en 100% in 2050
Regio Rivierenland: 10% energieverbruik duurzaam invullen in
2020

Windenergie kan hier een belangrijke bijdrage in leveren
NL: 6000 MW op land in 2020
Gelderland: 230,5 MW in 2020

Ook andere duurzame energie-bronnen nodig!
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Geluid

Norm voor etmaal: 47 dB Lden
Norm voor de nacht: 41 dB Lnight

Laagfrequent geluid: geen normen, wel berekening volgens
Deense systematiek (20 dB(A))

Uitgangspunten:
Worst case: Turbine Vestas V126-3,3 MW, ashoogte 137m
Geluidgegevens van fabrikant
Windprofiel van KNMI
Voorgeschreven rekenmethodiek
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Conclusies Geluid

Geen normoverschrijdingen
Deense norm voor laagfrequent geluid wordt niet overschreden
(max 17 dB(A))

Camouflerend of cumulerend effect van geluid van A15, spoor of
activiteiten AVRI niet berekend

s i L]

Adres Rekenhoogte Lbag L avond Lnacht Loen
Zeekade 2 5,00 40,0 40,2 40,5 46,8
Tielerweg 51 5,00 36,1 36,3 36,7 42,9
Meersteeg 14 5,00 38,2 38.4 38,7 45,0
Bommelweg 40 5,00 36,7 37.0 37,3 43,6
Tielerweg 58 5,00 37,0 37,2 37.6 43,9
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Slagschaduw

Via vergunning windturbines bijna altijd verplicht voorzien van een
stilstand-voorziening. Noodzakelijk wanneer:
Woning op minder dan 12x rotordiameter (ca 1,5 km)
Gemiddeld meer dan zeventien dagen en maximaal meer dan
64 dagen per jaar gedurende meer dan twintig minuten per dag
slagschaduw kan optreden (6 uur contour)

Uitgangspunten:
Turbinetype met maximale rotordiameter: Nordex 131
Percentage zonneschijn van KNMI
Geen rekening gehouden met eventuele obstakels (grote
gebouwen, bomen) en de aan-/afwezigheid van ramen
Turbines 85-90% in bedrijf (87,5% = 7.665 uren)
Windturbines continu haaks op de zon en dus een maximale
schaduw
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Conclusies Slagschaduw

5 woningen aan de Tielerweg binnen 6-uurs contour
1 woning aan de Meersteeg binnen 6-uurs contour
Enkele bedrijfsgebouwen Hoge Weide

Met stilstand-voorziening worden effecten voorkomen
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Bodem

Stortplaats van jaren ‘60
Geen vloeistofdichte onderafdichting
Bodem en grondwater zijn direct beinvioed

1992 Bovenafdichting en ringdrainage om verspreiding van
verontreiniging te beperken

Aanbrengen fundering levert tijdelijk extra percolaat (worst case 27
m3). Effect niet meetbaar in grondwater.
Heipalen geen effect op waterdoorlatendheid.
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Natuur

Geen Natura 2000-gebieden in de nabijheid

Geen Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in of nabij het gebied
Mogelijk effecten op vogels: veel voorkomende soorten

Betekenis van gebied voor vleermuizen onbekend: nader
onderzoek noodzakelijk
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Visualisaties
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Vragen ?
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